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Park Wodny w Hajnowce

ul. 3 Maja 50

17-200 Hajnowka
HK.045.4.2024

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnowce na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338
z p6zn. zm.), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczenstwie o0sob
przebywajacych na obszarach wodnych (Dz. U. z 2023r. poz. 714 z péin.zm.), § 4
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1230), po przeanalizowaniu:
e parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,
¢ wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia,
o zakresu i czgstotliwosci wykonywania badafi wody przez zarzadzajacego Parkiem
Wodnym w Hajnéwce oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
e podejmowanych dziatan naprawczych,
e wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego

ponizej przedstawia
zbiorcza roczna oceng jakosci wody na plywalni w Parku Wodnym w Hajnéwce
ul. 3 Maja 50 za okres: styczen 2023r. - grudzien 2023r.

Woda doprowadzana do Parku Wodnego w Hajnéwce pochodzi z systemu zbiorowego
zaopatrzenia w wodg - wodociag miejski Hajnowka, ktory znajduje si¢ pod biezacym
nadzorem sanitarnym. Jakos¢ wody z ww. wodociagu odpowiada wymaganiom
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Zarzadzajacy Parkiem Wodnym w Hajnéwce w ramach oceny spelnienia wymagania
Jjakosci wody:

- realizowal badania jakosci wody zgodnie z zatwierdzonym przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnowce harmonogramem kontroli wewnetrznej
jakosci wody,

- przeprowadzal biezaca obserwacj¢ wody na ptywalni,

- prowadzil systematyczny nadzér pracy urzadzen i rejestrowal wyniki pomiaru jakosci
wody,

- prowadzil ocen¢ spelniania wymagan mikrobiologicznych i fizykochemicznych
okreslonych w  zalgczniku 1 i 2 do ww. rozporzadzenia,

- informowal Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnéwce o
przekroczeniach jakosci wody i podejmowanych dziataniach naprawczych,

- umieszczal komunikaty o jakosci wody na ptywalni oraz o podejmowanych dziataniach
naprawczych.



Badania jakosci wody w Parku Wodnym w Hajnowce w ramach kontroli wewngtrznej
wykonywane byly w laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A. 81-571 Gdynia ul.
Chwaszczynska 180, posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

Badania i pomiar parametréw wody w ramach przeprowadzonej kontroli urzedowej
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajndwce wykonane byly w
Dziale Laboratoryjnym Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Bialymstoku.

Zakres i czestotliwos¢ wykonywanych badan wody (wylaczajac okres, w ktérym
obiekt byl nieczynny) oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz byly zgodne z ww.
rozporzadzeniem.

Analizujgc wszystkie parametry oraz wyniki badan wykonane od 01.01.2023r. do
31.12.2023r. w nieckach basenowych i ich systemach cyrkulacji stwierdzono, ze w tym
okresie wystapily przekroczenia niektdrych parametrow.

Wykaz przekroczen parametréw wody w nieckach basenowych i systemach cyrkulacji
w analizowanym okresie.

Data System Niecka System Niecka System Niecka jacuzzi
poboru cyrkulacji niecki | rekreacyj | cyrkulacji | sportowa cyrkulacji
probki rekreacyjnej na niecki niecka jacuzzi
sportowej
14.03.2023r. - - - - metnosc -
14.04.2023r. - - - - ogodlna liczba -
mikroorganizmow
w 36 °C
26.05.2023r. - chlor - - - -
wolny
12.06.2023r. megtnosé ogdlna metnosé - metnosé og6lna liczba
ogdlna liczba liczba ogolna ogoélna liczba mikroorganizmow
mikroorganizméw | mikroorga liczba mikroorganizméw w36 °C
w36 °C nizméw w | mikroorga w 36 °C
36.%C nizméw w
36 °C
28.06.2023r. - - - - ogolna liczba -
mikroorganizméw
w 36 °C
13.07.2023r. ogolna liczba - - - ogdlna liczba ogoélna liczba
mikroorganizméw mikroorganizméw | mikroorganizméw
w 36 °C w 36 °C 36°C
Pseudomonas Pseudomonas Pseudomonas
aerugiosa aerugiosa aerugiosa
07.08.2023r. ogdlna liczba ogodlna ogdlna ogdlna ogodlna liczba ogolna liczba
mikroorganizmow liczba liczba liczba mikroorganizméw | mikroorganizméw
w36 °C mikroorga | mikroorga | mikroorga w 36 °C 36 °C
nizméw w | nizméw w | nizméw w
36 °C 36°C 36 °C
ogdlna ogdlna ogolna
liczba liczba liczba ogdlna liczba
ogolna liczba mikroorga | mikroorga | mikroorga | mikroorganizméw ogoélna liczba
mikroorganizméw | nizmoéw w | nizméw w | nizmow w w 36 °C mikroorganizmow
11.09.2023r. w 36 °C 36 °C 36 °C 36°C chloroform 36°C
chloroform | chloroform | chloroform chloroform
06.11.2023r. ogolna liczba ogdlna ogodlna - ogdlna liczba -
mikroorganizméw liczba liczba mikroorganizmow
w36 °C mikroorga | mikroorga w36 °C
nizméw w | nizméow w
36°C 36°C
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07.12.2023r. i - - - chloroform chloroform
3> THM 3 THM

21.12.2023r. - chlor - - - -
wolny

Z powyzszego zestawienia wynika, iz w analizowanym okresie niezgodnosci
parametrow jakosci wody w zakresie parametrow fizykochemicznych dotyczyly w
szczegdlnosci: metnosei, chloroformu, > THM oraz dwukrotnego przekroczenia parametru
chloru wolnego. Przekroczenia parametr6w fizykochemicznych byly sporadyczne.

Natomiast przekroczenia parametrow mikrobiologicznych dotyczyly ogélnej liczby
mikroorganizméw w 36°C we wszystkich nieckach oraz obecnosci Pseudomonas aeruginosa
w niecce z rekreacyjnej i jacuzzi z systemu cyrkulacji oraz samej niecce jacuzzi.

Kazdorazowo w przypadku przekroczen sporzadzane byly wystapienia do
zarzadzajacego plywalnia, ktory podejmowal natychmiastowe dziatania naprawcze oraz
przedstawial wyniki badan swiadczace o poprawie jako$ci wody.

Nieprawidlowe wartosci parametréw wody moga $wiadczy¢ o zaburzeniu proceséw
uzdatniania wody basenowej. Szczegolne] regulacji wymaga proces jej dezynfekcji z uwagi
na wystepujace przekroczenia parametrow mikrobiologicznych.

Jakos¢ cieplej wody uzytkowej w natryskach w badanym zakresie Legionella sp.
odpowiadala wymaganiom zalacznika nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U.
z 2022r. poz.1230).
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Do wiadomosci:
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