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Park Wodny w Hajnéwce
ul. 3 Maja 50
17-200 Hajnéwka

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnowce na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), zgodnie z
art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie osob przebywajacych na obszarach
wodnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 714 z pdézn.zm.),

§ 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), po przeanalizowaniu:
sparametrow jako$ci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych mowa w § 3
ust. | ww. rozporzadzenia,

*wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnig,

ezakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego Parkiem Wodnym w
Hajnéwce oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

swynikow badafn wody na plywalni wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego

ponizej przedstawia
zbiorcza roczna ocene jakosci wody na plywalni w Parku Wodnym w Hajnéwce
za okres od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r.

Woda doprowadzana do Parku Wodnego w Hajnowce pochodzi z systemu zbiorowego
zaopatrzenia w wodg - wodocigg miejski Hajnowka, ktory znajduje si¢ pod biezacym nadzorem
sanitarnym. Jako$¢ wody z ww. wodociggu odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017 r. poz. 2294).

Zarzadzajacy Parkiem Wodnym w Hajnéwce w ramach oceny spelnienia wymagania jakosci wody
realizowal badania jakoéci wody zgodnie z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajnéwce harmonogramem kontroli wewngtrznej jakosci wody
przeprowadzal biezaca obserwacj¢ wody na ptywalni, prowadzil systematyczny nadzor pracy
urzadzen i rejestrowal wyniki pomiaru jakosci wody, prowadzil oceng spelniania wymagan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych okreslonych

w zalgczniku 1 1 2 do ww. rozporzadzenia, informowat Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Hajndwce o podejmowanych dziataniach naprawezych, umieszczal komunikaty o
jakosci wody na plywalni oraz o podejmowanych dziataniach naprawczych.

W niniejszej ocenie wzieto rowniez wyniki badan wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnéwcee z dnia 13.10.2025 1.

Badania jakoéci wody w Parku Wodnym w Hajnéwce w ramach kontroli wewngtrznej
wykonywane byly w laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., ul. Chwaszczynska 180, 81-
571 Gdynia posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnéwce
ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 10, 17-200 Hajnowka

tel. (85) 682 28 09

adres e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-hajnowka
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Badania i pomiar parametrow wody w ramach przeprowadzonej kontroli urzgdowej przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnéwcee wykonane byly w Dziale
Laboratoryjnym Wojewddzkiej Stacji Sanitarmo—Epidemiologicznej w Biatymstoku.

Zakres i czestotliwos¢ wykonywanych badan wody (wylaczajgc okres, w ktorym obiekt byt
nieczynny) oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz byty zgodne z ww. rozporzadzeniem.

Analizujac wszystkie parametry oraz wyniki badan wykonane od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. w

nieckach basenowych i ich systemach cyrkulacji stwierdzono, ze w tym okresie wystapily

przekroczenia niektorych parametrow.

Wykaz przekroczen parametréw wody w nieckach basenowych i systemach cyrkulacji
w analizowanym okresie przestawia si¢ nastepujaco:

Data System Niecka System Niecka ystem Niecka Natryski
poboru | cyrkulacji rekreacyj | cyrkulacji niecki | sportowa [yrkulacji jacuzzi damskie
prébki niecki na sportowej iecka i meskie
rekreacyjnej jacuzzi
07.02. - - ogolna liczba | - - - -
2025r. mikroorganizméow
w36 °C
21.03. - chlor - - - - -
2025r. wolny
09.04. chlor - chlor zwigzany - chlor -
2025r. zwigzany zwiazany -
01.08. chlor - chlor zwigzany - chlor - B
2025r. zwiazany Zwiazany
05.09. chloroform - - - - - -
2025r.
13.10. chlor potencjal | - potencjat chlor chlor | Legionella
2025r. Zwigzany redox redox zwigzany | zwigzany | sp.

Z powyzszego zestawienia wynika, iz po przeanalizowaniu sprawozdan z badan laboratoryjnych

probek wody, w ramach kontroli wewnetrznej przeprowadzonych przez zarzadzajacego ptywalnia,

przekroczenia dotyczyly parametréw fizykochemicznych

w szczegolnosci dotyczyly parametru chloru wolnego, chloru zwigzanego oraz potencjatu redox.
W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami jakosci wody na plywalni wystosowano 2
wystgpienia w sprawie poprawy parametrow jakosci wody. Ponadto stwierdzono jednorazowe
przekroczenie parametru ogdlnej liczby mikroorganizméw

w 36°C w niecce sportowej z systemu cyrkulacji. Kazdorazowo w przypadku przekroczen
zarzadzajacy plywalnig podejmowal natychmiastowe dziatania naprawcze powiadamiajac
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnowce i przeprowadzal badania
powtorne w ramach kontroli wewnetrznej oraz przedstawial wyniki badan swiadczace

o poprawie jakosci wody.

Natomiast w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajnowce przekroczenia dotyczyty parametrow fizykochemicznych w
szczegolnosei potencjatu redox oraz chloru zwiazanego. Wartosci ww. przekroczonych
parametrow nie stanowily zagrozenia dla osob kapiacych sig, wskazywaty jedynie na potrzebe
regulowania proceséw uzdatniania wody.
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Jednoczeénie obecnosc bakterii Legionella sp. stwierdzono w cieplej wodzie uzytkowej pobranej
przed wejsciem na hale basenowg w natryskach damskich- skazenie wysokie oraz w natryskach
meskich- skazenie $rednie. Powyzsze nie odpowiada wymaganiom zalacznika nr 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach z dnia 9
listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.1230).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnowce wydat decyzje zakazujaca korzystania z
prysznicow damskich.

Zarzgdzajacy przeprowadzit dziatania naprawcze oraz przedstawit wyniki badan laboratoryjnych
$wiadczace o dobrej jakoéci cieptej wody uzytkowej w natryskach.

Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, ze jako$¢ wody na plywalni w Parku Wodnym byta
przydatna do kapieli.

Julita Gierasimiuk

Panstwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Hajnowce
/dokument podpisany elekironicznie/

Otrzymuja:
1. Park Wodny w Hajnowece, ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnowka

AE:PL-93150-38054-UBEFU-23

2. Burmistrz Miasta Hajnowka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnowka
AE:PL-11028-88570-RJIBI-23
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